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Zuverlässigkeit und Termintreue 

Eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes ist auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen.
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gez.  Bürgermeister Guntram Grabherr
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09.05.2023 10:00 Uhr

09.05.2023 10:00 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus E-zell

Erweiterung/Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 72
88436 Eberhardzell

Gemeinde Eberhradzell

Burgstraße 2 Sitzungssaal
88436 Eberhardzell

3212-

Sehr geehrter Bieter, 
bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot ausgeschlossen werden kann, wenn zum Beispiel: 
  o  Preisangaben fehlen, 
  o  die Unterschrift im Angebotsschreiben fehlt (Formular KEV 115.1 (B) Ang, Seite 4) 
  o  die Vergabeunterlagen geändert wurden. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig 
ausgefüllt wird. 
Den Kenn- und Hinweiszettel (unten) bitte ausfüllen, ausschneiden und auf den Umschlag des 
Angebots aufkleben. 
Bitte achten Sie auf einen ordnungsgemäß verschlossenen Umschlag und beachten Sie den 
Submissionstermin. Denken Sie an die gegenwärtig recht langen Laufzeiten im Postversand und 
senden Sie Ihr Angebot deshalb rechtzeitig ab. Noch besser, nehmen Sie sich etwas Zeit und an 
der Submission teil. 
Vielen Dank. 
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Vergabe-/Projekt-Nr.:  3212-11

Leistungsverzeichnis
Gewerk/Bauteil

 11
 Sanitärinstallationsarbeiten
Projekt
3212
AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

Bauvorhaben
Erweiterung/Aufstockung
Betriebsgebäude Kläranlage Eberhardzell
Mühlweg 57

Bauherr
AZVU Abwasserzweckverband Umlachtal

Burgstraße 2
88436 Eberhardzell

Ausführungsbeginn Ausführungsende
baldmöglichst k.A.

Abgabetermin Abgabezeit
23.01.2024 10:00 Uhr

Abgabeort

Zuschlagsfrist
6 Wochen

Angebotspreis

    
Angebotssumme inkl. MWSt. (ungeprüft):

Planer Bieter

Stempel .......................................................................................
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Die Bundesregierung will Bürokratie abbauen und vor allem mehr
Tempo bei Entscheidungen ermöglichen.

Der Bauherr reduziert bei dieser Ausschreibung aufgrund ihres
geringen Leistungsumfangs den Umwand für das Ausfüllen der
üblichen Vorbedingungen, um Ihnen unnötig Zeitaufwand zu ersparen
und den Anreiz zur Angebotsabgabe zu erhöhen.

Der Bauherr verzichtet explizit auf die Verwendung sonstiger,
spezieller amtlicher Formularvordrucke (Verdingungsunterlagen KEV)
des kommunalen Vergabehand- buches.

Der Bauherr stellt die Verdingungsunterlagen nur als PDF- und
GAEB-Dateien im elektronischen Datenaustausch zu Verfügung, eine
Ausgabe der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen, dafür
entfällt die sonst übliche Schutzgebühr. 

Die Ausschreibung der Leistung, deren Ausführung und die
Abrechnung erfolgen auf 
der Grundlage der VOB.

Standardisierte Formulare nach Auftragsvergabe
Für Nachtragsangebote, Taglohnarbeiten, Bürgschaften usw. sind
zwingend standardisierte Formulare des Auftraggebers nach den
Kommunalen einheitlichen Vergabemustern (KEV) zu verwenden.
Diese Formulare können dem Auftragnehmer auf Anforderung
kostenlos zu Verfügung gestellt werden.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung. Der Auftragnehmer (AN) hat dem
Auftraggeber (AG) den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese
Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn
ein Gütezeichen einer anerkannten
Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Die Zusicherung
über die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt für den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht. 
Punktfolgen ('..........') in den Beschreibungen des
Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

Für die Beseitigung von Baustellenabfällen und Schutt gilt das
Verursacherprinzip.
Leere Verpackungsmaterialien, Schrumpffolien, Paletten und
Verpackungsbänder fallen unter die Verpackungsverordnung
(VerpackV) und sind vom Auftragnehmer bzw. Lieferanten
zurückzunehmen! Mineralische Abfälle wie Ziegel-, Putz- und
Mörtelreste sind vom AN in geeigneten Behältern zu sammeln und
regelmäßig zu beseitigen. Es werden bauseitig keine Schutt- oder
Wertstoffcontainer zu Verfügung gestellt. Somit wird vom AN auch
keine Umlage für Schutt- und Abfallbeseitigung abverlangt. 

Die Baustelle ist täglich besenrein zu halten.
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Reinigungsumlage
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle
innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, kann die Bauleitung
ohne weitere Ankündigung eine externe Baustellenreinigung
beauftragen und die entstandenen Kosten anteilig auf den AN
umlegen.
 
Folgende Schutz- und Arbeitsgerüste für die im LV beschriebenen
Arbeiten werden vom AG für die Dauer der vertraglichen
Ausführungszeit beigestellt und können auf eigene Verantwortung und
Gefahr mitbenutzt werden:
Absturzsicherungen entlang von Dachrändern,
Schutzgerüste entlang von Fassaden.

Besondere Bedingung:
Für Veränderungen und Umbauten an den vorhandenen Gerüsten
sowie deren Unterhalt ist der AN selbst verantwortlich. Sie sind
entsprechend DIN 4420 durchzuführen. Der AN haftet voll für alle
Schäden, die auf nicht fachgerechte Veränderungen und Umbauten
zurückzuführen sind. 

Folgende Schutzmaßnahmen sind vom AN selbst zu treffen:
Flächengerüste innerhalb des Gebäudes
Gerüste für Arbeiten an Decken und Wänden innerhalb des Gebäudes
deren Arbeitsbühnen höher als 2 m über Fußboden liegen.

Es ist kein Baukran vorhanden.

Technische Vorbemerkungen
Grundlage für die Ausführung der Leistungen ist die VOB / C , in der
jeweiligen letzten Fassung .
DIN 18 421 - Wärmedämmarbeiten an technischen Anlagen
DIN 18 379 - Lüftungs - und Klimatechnik
DIN 18 380 - Heizungsinstallation
DIN 18 381 - Sanitärinstallation
mit allen in diesen Normen angegebenen Zusatznormen in der zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung. Dies gilt auch für
Normentwürfe. Weiterhin gelten die LBO / AVO , neueste Fassung
sowie die Richtlinien der zuständigen Ver - und
Entsorgungsunternehmen. Der Bieter hat sich an Ort und Stelle ein
Bild von den zu leistenden Arbeiten zu machen.

Stoffe und Bauteile
Siehe Ziffer 2 der jeweiligen DIN-Normen, sofern in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben.

Ausführung
Der Auftragnehmer erhält folgende Unterlagen:
- Grundrisse M 1:50 (Werkpläne) aller Geschosse als DWG- und PDF
-Datei
Vom Auftragnehmer sind folgende Ausführungsunterlagen zu
erstellen:
- Montagezeichnungen M 1:50 davon 1 Satz farbig angelegt 2 - fach
- Montageunterlagen und andere Unterlagen in prüffähiger Form.

Vom Auftragnehmer sind folgende Revisionsunterlagen zu erstellen
und mit der Schlußrechnung einzureichen:
- Meßprotokoll falls erforderlich 2 - f ach
- Aufmaße und Massenzusammenstellung 2 - f ach
- Anlagenbeschreibung 2 - f ach
- Bedienungsanweisung 2 - fach
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- Wartungsanweisung 2 - fach
- Ersatzteilliste, Bezugsquellenhinweise 2 - fach
- Bestandspläne ( M 1:50) nach dem tatsächlichen Stand ,
best. aus Grundrißplänen und Schemen 2 Satz Pausen , farbig
Datensatz auf Datenträger in pdf- und dwg - Format
Die Unterlagen sind jeweils in Ordnern mit Register und Bezeichnung
2 - fach mit der
Schlußrechnung zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat die Abstimmung mit den ihn berührenden
Gewerken vorzunehmen.

Nebenleistungen
Folgende Leistungen sind ergänzend zu Ziff. 4 .1 VOB Teil C
Nebenleistungen und in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen,
sofern dafür im LV keine besonderen Positionen vorgesehen sind. 
Örtliche Stemmarbeiten z. B . für Schlitzausweitungen, zum Eindrehen
von Ventilkörpern, Anschlußschlitze, 
herstellen von Dübellöchern (sind und mit aller Rücksicht auf den
fertigen Baukörper durchzuführen),
Aussparungen bis zu einer Tiefe und Breite bis 11,5 cm,
Durchbrüche bohren, Schlitze fräsen.
Auf- und Abbau sowie Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühne
mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen,
Besondere Maßnahmen zur Schalldämmung der Geräte und Rohre
gegen den Baukörper. 
Liefern von Schalt - und Stromlaufplänen.

Inbetriebnahme, Leistungsmessung
Nach Fertigstellung der Anlagen oder abgeschlossener Anlagenteile
ist vom Auftragnehmer die Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
durchzuführen. Die Leistungsmessungen hat der Auftragnehmer
gemäß VOB Teil C durchzuführen und protokollarisch mit Ist- und
Sollwerten festzulegen.
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Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Armaturen und Apparate

01.10 Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der
Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform
mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Handrad,
mit Muffenanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 32,
mit Dämmschalen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.20 Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der
Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung und
EPDM-Sitzdichtung, mit Handrad, beiderseits
Pressverschraubung, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 32.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.30 Absperrventil mit Rückflussverhinderer, für
Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Schrägsitzform mit
Entleerungsventil, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss,
PN 16, DN 32, mit Dämmschalen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  einschließlich
Gegenflanschen,Schrauben, Muffen und Dichtungen. .

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.40 Kugelhahn, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Muffenanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Durchgangsform, Abdichtung mit O-Ring, Gehäuse aus
Messing, vernickelt, einschl. Handgriff, R/Rp 1/2, mit
Dämmschalen.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................
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01.50 Kugelhahn, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Muffenanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Durchgangsform, Abdichtung mit O-Ring, Gehäuse aus
Messing, vernickelt, einschl. Handgriff, R/Rp 3/4, mit
Dämmschalen.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

01.60 Probenahmeventil, zur Bestimmung mikrobiologischer und
chemischer Parameter nach TrinkwVO, für Trinkwasser DIN
1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile
der Innengarnitur aus Rotguss, Ventilkörper 360 Grad
drehbar mit abflammbarem und drehbarem Auslaufbogen aus
nichtrostendem Stahl, absperrbar, Gewindeanschluss, DN 8.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.70 Entleerungsventil, für Wasserleitung, Gehäuse aus
Messing, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit
geradem Auslauf, Schlauchverschraubung, Kappe und
Kette, mit Muffenanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
DN 15.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

01.80 Sanitärverteiler für Trinkwasser
aus Edelstahl-Rohren und Edelstahl-Pressfittings
Stutzenabstand 25 cm mit Übergänge auf Armaturen
Entleerungsmuffen 1/2" bzw. 3/4".
Einschl. Rinne verzinkt, Länge ca. 70cm
Die Stutzenhöhe ist auf gleiche Spindelhöhe der
Absperrorgane abgestimmt.
Zulauf     DN 32
1 Abgang    DN 20 Übergang    3/4"
1 Abgang    DN 20 Übergang    3/4"
1 Abgang    DN 20 Übergang    3/4"
einschl. Wandkonsolen schallgedämmt  sowie sämtl.
Befestigungsmaterial
Länge :    ca. 50 - 60 cm

1 St EP ........................ GP ............................
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01.90 Isolieren des vor beschriebenen Kaltwasserverteilers
mit sämtlichen Formstücken mittels Armaflex,
Dämmstärke 13 mm in Schlauch- oder Mattenform.
Sämtliche Stöße sind diffusionsdicht mit
Neopren-Kontaktkleber  zu verkleben.

1 St EP ........................ GP ............................

01.100 STLB-Bau 10/2020 042
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
3-zeilig, gedruckt, rechteckig, Höhe 40 mm, Breite 100
mm, Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband, Befestigungsuntergrund
Rohrleitung.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

01.110 Wasserzähler-Anschlussbügel einschl. Anschlussgewinde,
aus verzinktem Stahl, Anschlussverschraubungen aus
Messing mit Fest- und Längenausgleichsverschraubung,
mit geschlossenen Bügelschenkeln zur Aufnahme der
Anschlussverschraubungen, Abdichten des Schiebestutzens
der Ausgleichsverschraubung mit O-Ring, für
Hauswasserzähler mit Dauerdurchfluss Q3 6,3 m3/h.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.120 Hauswasser-Station, HS 10 S
mit Einstellskala - rückspülbar und ausspülbar
Hauswasser- Station  HS 10 S mit Rückflussverhinderer
mit Prüfventil, rückspülbarer und ausspülbarer
Feinfilter, Druckminderer mit
entlastetem Einsitzventil sowie Vordruck- und
Hinterrdruck- manometer unter Berücksichtigung der
normgerechten Anordnung in einem Gerät integriert.
Rückflussverhinderer gemäß DIN 1988 Teil 4 mit
Klarsicht-Filtertasse
Verwendungsbereich:
Wasser bis 40° C
Vordruck min. 1,5 bar, max. 16 bar
Hinterdruck 1,5 - 6 bar einstellbar
(werkseitig auf 4 bar eingestellt)
AA = mit Gewindetülle
Filtereinheit 50 um
Anschlussgröße:    DN 32
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Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

01.130 Hygienespüleinrichtung
für Kaltwasser, mit Zeitschaltuhr, UP-Ausführung,
hochglanzverchromt, als Kompletteinheit,
Technische Daten:
Betriebsspannung:      12 VDC
Wiederholspülung Werkeinstellung:48 und 168 h
Wiederholspülung Einstellbereich:   4-336 h
Spülzeit Werkeinstellung:   180 s
Spülzeit Einstellbereich:   10-999 s
Druckbereich im Betrieb:   0,5-10 bar
Temperaturbereich im Betrieb:   0-70 ° C
Spülleistung:      0,12 l/s
Lieferumfang:
Befestigungsset, Bauschutz, Steuereinheit,
Abdeckplatte, Magnetventileinheit, Zeitschaltuhr mit
integriertem Netzteil, Rohbauset. Mit RS 485
Schnittstelle und digitaler Schnitt-
stelle. Einschl. Inbetriebnahme, Einweisung des
Betriebspersonals und Befestigungsmaterial.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

    Summe   01      Summe Armaturen und Apparate netto ...............................
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02 Rohrleitungen mit Zubehör

Vorbeschrieb Edelstahl Trinkwasser
Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen
d = 12 bis 108 mm aus nicht rostendem Cr-Mo-Ti-Stahl,
Werkstoff Nr.: 1.4521 nach DIN EN 10088
Systemprüfzeichen vom DVGW: DW-8501AT2552 für
Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN 1988, geprüft
nach DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit
dem Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem
Zustand, herstellen mit
Systemkomponenten:
Edelstahl Systemrohre 1.4521 (Cr-Mo-Ti-Stahl), d = 12
bis 54 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und
Werksnorm, titanstabilisierte Legierung, biegbar und
Rohrenden hygienisch
verschlossen, Rohrlänge 6 m. Frei von
lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-frei
bzw.silikonfrei), biegbar, Rohrenden hygienisch
verschlossen, Rohrlänge 6 m.
Edelstahl Pressfittings d = 12 bis 54 mm, aus
Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401 mit
Pressindikator, hygieneunterstützendem
Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR), schwarz. Der Dichtring erfüllt
alle Hygieneanforderungen wie z. B. KTW-Empfehlung BGA
und DVGW W 270.
Die Fittings sind zur Verbesserung der
Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und
blankgeglüht.
Die Rohre und Fittings und Dichtungen sind zugelassen
für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11
Trinkwasserverordnung
2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und
Desinfektion- sverfahren nach §11 der
Trinkwasserverordnung 2001.
Putzstopfer und Anschlussverlängerungen aus Rotguß mit
sämtlichen Längen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den
herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen Verlegung
als Ventil
und Anschlussleitung. Die herstellerspezifischen
Eigenschaften sind durch einen Nachweis zu bestätigen.
Dichtheitsprüfung und Spülen nach DIN 1988 oder
ZVSHK-Merkblatt.
Verlegung als Verteil- und Anbindeleitung.
Montagehöhe:   bis 3,0m

02.10 Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag
mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Verteilungs- und Steigleitung,
Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung
durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen
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der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

 
Material ...................
Lohn ................... 26 m EP.......................... GP ............................

02.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm,

Material ...................
Lohn ................... 14 m EP.......................... GP ............................

02.30 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm,

Material ...................
Lohn ................... 42 m EP.......................... GP ............................

02.40 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, 

Material ...................
Lohn ................... 5 m EP.......................... GP ............................

02.50 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm, 

Material ...................
Lohn ................... 9 m EP.......................... GP ............................

02.60 Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 18 St EP.......................... GP ............................

02.70 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm.
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Material ...................
Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

02.80 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 16 St EP.......................... GP ............................

02.90 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.100 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.110 Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 39 St EP.......................... GP ............................

02.120 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 21 St EP.......................... GP ............................

02.130 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 49 St EP.......................... GP ............................
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02.140 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 5 St EP.......................... GP ............................

02.150 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

02.160 Überspringbogen, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.170 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.180 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.190 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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02.200 Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

02.210 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.220 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.230 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.240 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.250 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.260 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................
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02.270 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.280 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.290 T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 11 St EP.......................... GP ............................

02.300 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 9 St EP.......................... GP ............................

02.310 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.320 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.330 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 35 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................
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02.340 T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

02.350 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 5 St EP.......................... GP ............................

02.360 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.370 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.380 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.390 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.400 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 15 mm.
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Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.410 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.420 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.430 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.440 T-Stück, mit zylindrischem Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 15 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.450 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 18 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.460 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 22 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.
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Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.470 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 28 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.480 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 35 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.490 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 15 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.500 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.510 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.520 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 28 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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02.530 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 35 mm, Gewindeanschluss R 1.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.540 Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 15 mm,
Gewindeanschluss R 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.550 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 18 mm,
Gewindeanschluss R 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.560 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm,
Gewindeanschluss R 3/4.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.570 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 35 mm,
Gewindeanschluss R 1 1/4.1

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.580 Übergangsstück, mit zylindrischem Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 15 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.
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Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.590 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 18 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.600 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm,
Gewindeanschluss Rp 3/4.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

02.610 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm,
Gewindeanschluss Rp 1.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.620 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 35 mm,
Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.630 Übergangsverschraubung, mit zylindrischem Innengewinde,
aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 35 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................
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02.640 Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen,
verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, aus
nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp 1/2/15 mm, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdän, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

02.650 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.660 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.670 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.680 Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher,
in 45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem
Stahl, Anschlussmaße Rp 1/2/15 mm, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 15 mm.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

02.690 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 18 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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02.700 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.710 Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher,
in 45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem
Stahl, Anschlussmaße Rp 3/4/22 mm, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

02.720 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl,
mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen
entsprechend DIN 4109, Temperaturbereich - 40 bis 110
Grad C, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an
Montageschienen, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus
nichtrostendem Stahl, DN 15, für Trinkwasser DIN
1988-200.

Material ...................
Lohn ................... 35 St EP.......................... GP ............................

02.730 Leistung wie vor beschrieben, jedoch aus 
nichtrostendem Stahl, DN 20, für Trinkwasser DIN
1988-200.

Material ...................
Lohn ................... 12 St EP.......................... GP ............................

02.740 Leistung wie vor beschrieben, jedoch aus
nichtrostendem Stahl, DN 25, für Trinkwasser DIN
1988-200.

Material ...................
Lohn ................... 12 St EP.......................... GP ............................

02.750 Leistung wie vor beschrieben, jedoch aus
nichtrostendem Stahl, DN 32, für Trinkwasser DIN
1988-200.
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Material ...................
Lohn ................... 17 St EP.......................... GP ............................

02.760 C-Profilschiene (Ankerschiene), aus verzinktem Stahl,
für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung,
Profilbreite 40 mm, der rechnerische Nachweis der
Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.

Material ...................
Lohn ................... 30 kg EP.......................... GP ............................

02.770 Stützkonstruktion für Leitungen der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA), aus verzinktem Stahl, einschl.
Decken-/Mauerwerksbefestigung, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen.

Material ...................
Lohn ................... 15 kg EP.......................... GP ............................

02.780 Aufhängekonstruktion für Leitungen der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA), aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmender Zwischenlage, einschl.
Decken-/Mauerwerksbefestigung, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen, einschl.
statischem Nachweis.

Material ...................
Lohn ................... 18 kg EP.......................... GP ............................

02.790 Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
3-zeilig, gedruckt, rechteckig, Höhe 40 mm, Breite 100
mm, Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband, Befestigungsuntergrund
Rohrleitung.

Material ...................
Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................

Fertigstellung
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02.800 Nach Fertigstellung der Trinkwasserinstallation
sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Dichtheitsprüfung und anschließende
  Belastungsprüfung, nach ZVSHK-Merkblatt
  (ZG11-01) mit Druckluft oder Inertgas als
  kombinierte Dichtheits- und Belastungs-
  prüfung. Desweiteren ist die VDI/DVGW 6023,
  6.9.1 zu beachten. Ein Druckprobenprotokoll
  ist zu erstellen und an den Betreiber zu über-
  geben.
- Spülen der Rohrleitungen nach DIN EN 806-4
  mit gefiltertem Trinkwasser. Das Spülen und
  Befüllen der Trinkwasserinstallation darf erst
  unmittelbar vor der Inbetriebnahme nach den
  Vorgaben Abschnitt 602.2 DIN EN 806-4 sowie
  ZVSH/C-Merkblatt erfolgen. Sofern der
  bestimmungsmäßige Betrieb noch nicht sicher-
  gestellt ist, so ist er durch den Betreiber zu
  simulieren. Der Auftragnehmer hat die dazu
  notwendigen Angaben zu melden. Ein Protokoll
  ist zu erstellen und dem Betreiber zu übergeben.
   Mit einzukalkulieren sind sämtl. Einrichtungen,
   Betriebsstoffe und Hilfsmittel zur Durchführung
   der o.g. Maßnahmen.
   Desweiteren ist das abschnittsweise Vorgehen mit
   einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

02.810 Desinfizieren und Nachspülen des Trinkwassernetzes
nach Montage der sanitären Einrichtungen einschl. der
dazu notwendigen Betriebsstoffe und Reinigungsmittel
sowie deren
Beseitigung, komplett, gem. den Richtlinien wie der
TWVO,
DIN 1988 und den DVGW-Arbeitsblättern. Die Arbeiten
sind abschnittsweise durchzuführen und entsprechend mit
einzukalkulieren

1 psch GP ............................

    Summe   02      Summe Rohrleitungen mit Zubehör netto ...............................
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03 Einrichtungsgegenstände

Die Einheitspreise verstehen sich für kompl. Lieferung
und Montage der Einrichtungsgegenstände einschl. allen
Zubehörs wie Schablonen, Hilfsbefestigungen
Befestigungen, Dübel, Schrauben und Hilfsmaterialien,
Rosetten ein-und zweiteilig, Abdeckkappen für
Befestig-ungsschrauben, Verlängerungen aus Messing roh
und verchromt, Stahl verzinkt. Verbindungsstücke an den
Abläufen mit Manschetten. Wandhängende WC, Urinale
sowie Waschtische sind nach DIN 1386 an allen
Berührungsstellen mit weißem Fugenzement satt an die Fliesen
aufzubringen.

Waschraum

03.10 Wandhängendes Tiefspülklosett aus weißem
Sanitärporzellan
für UP-Spülkasten, Vollmenge 6 Liter, nach EN 997,
Breite ca.:    35,5 cm
Höhe ca.:   34,0 cm
Tiefe ca.:      54,0 cm
Ausführung ohne Spülrand
zur Befestigung an Installationsblock
1 Satz    Befestigungsschrauben
2    Chromabdeckungen
1    Schalldämmset

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.20 Betätigungsplatte, für Spül-Stop-Auslösung, weiß-alpin
für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne Betätigungs-
platte aus Kunststoff 24,6 x 16,4cm mit Drücker-
stangen, Distanzbolzen und Befestigungsmaterial,
passend zum WC-Montageelement
Farbe:   weiß-alpin

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.30 Klosettsitz mit Deckel, schwere Ausführung
mit Edelstahl-Scharnieren bruchsicher,
einschl. Befestigungen in weiß passend
zu vor beschr. WC-Körper

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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03.40 WC-Papierhalter
-rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
-für die Papierrolle
-160mm breit, 120mm hoch, Stange 20mm im Durchmesser
-inkl.Dornschlüssel zur Entriegelung des
Diebstahlschutzes
-aus hochglänzendem Polyamid
-Fabe weiß
Einschließlich Montage-und Befestigungsmaterial

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.50 WC-Bürstengarnitur
-Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus
schwarzem
 Polyamid
-Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem,
 teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
-Oberteil stufenlos drehbar
-der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch
diebstahl-
 geschützt montiert werden
-einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonett-
 verschluss
-diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
-ca.141mm breit, ca.470 mm hoch und ca.140 mm tief
-aus hochglänzendem Polyamid,
-Farbe weiß
Einschließlich Montage und Befestigunsmaterial

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

Urinal mit Zubehör

03.60 Wandurinal absaugend
aus weißem Kristallporzellan, wandhängend mit Spülrand,
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten, verdeckte
Befestigung, Geruchsverschluss verdeckt
Ausladung:   ca. 35,0 cm
Länge:      ca. 56,5 cm
1    Einlaufgarnitur mit Zulaufverbinder
1   Absaugeformstück, Abgang nach hinten
1    Satz Kunststoffabdeckungen weiß
Einschl. Montage- und Befestigungsmaterial.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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03.70 Urinalsteuerung, berührungslos
Fertigmontage-Set für den UP-Einbau in Montageelement,
Baustein oder bei konventioneller Montage, aus
Zink-Druck-
guss, Abdeckplatte mit IR-Fenster, Infrarotsteuerung,
Netzteil, Magnetventil.
-   Urinal Electronic, infrarotgesteuert,
   Netzversion     230 V
-   Schutzart    IP 45
-   Anschlußspannung: 110-240 V/ 50-60 Hz
-   Leistungsaufnahme: < 0,5 W
-   Spülzeit:    1-15 s
-   Verweilzeit:    3-15s
-    Berechnungsdurchfluß: 0,3 l/s
Einschl. Befestigungsrahmen und Befestigungsmaterial
Farbe:       weiß-alpin.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.80 Rohbauset mit Spülrohr
zur Urinalstellung

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

Waschtisch mit Zubehör

03.90 Waschtisch aus weißem Sanitärporzellan
-Hahnloch mittig mit Überlauf
-Beckenform rechteckig
-unterbaufähig
-abgesenkte Hahnlochbank mit hygienischer, reinigungs-
 freundlicher Aufkantung zur Wand
-zügiger Spritzwasserrücklauf durch leicht geneigte
  Ablagefläche
-nach DIN EN31
Technische Eigenschaften:
Werkstoff:   Sanitärkeramik
Breite:      ca.55,0cm
Höhe:      ca.19,5cm
Tiefe:      ca.44,0cm
-rechteckige Bauform
einschl. 1 Satz Expressbefestigung mit Gegenmutter,
sowie Ablaufventil.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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03.100 Röhrensifon 1 1/4 "
Messing verchromt mit Anschlußbogen und Wandrosette

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.110 Kristall-Spiegel rechteckig
mit Garantiebelag, mit C-Schliff, 1 Satz Spiegel-
klammern verchr. mit Schrauben und Dübel,
Größe: 800 x 600 mm

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.120 Vorregulierventil 1/2" mit Verlängerung und
Schubrosette sowie Längenausgleichsstück.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

03.130 Probeentnahme-Eckventil,
als Kombi-Armatur bestehend aus Eckventil
und Probeentnahmeventil, mit Rosetten.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.140 Fertigablauf in PP weiß
für vor beschriebenes Ausgussbecken mit
Rosette und Anschlussverschraubung

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.150 Waschtisch-Einlochbatterie DN 15
Durchflussmenge:    8 l/min, gemessen bei 3 bar
      Fließdruck
- Armaturenkörper:    entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Konstante Durchflussleistung unabhängig vom
Fließdruck
- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Montagesystem
- Anschluss über Kupferrohre
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- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
Steuerpatrone:
(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
(-) einstellbare Heißwassersperre
(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
Auslauf:       starr, gegossen
Ausladung:    ca. 123 mm
 

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.160 Flexibler Anschlußschlauch Ø 10 mm
Länge ca. 40 cm, Anschluß 3/8", mit
Kupferrohr- Quetschverschraubung

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.170 Auslaufventil
Geräte-Schrägsitzventil mit Rohrbelüfter, DVGW-geprüft
Schlauchverschraubung, Rückflussverhinderer,
Sanitäroberteil mit Dreikanthaubengriff
Anschluss:   1/2"

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.180 Hausgeräte-Anschlusspunkt
Wand-UP-Geruchverschluss 
für Geräte mit integrierter Wasserversorgung
für Wandeinbau
Anschluss für Abwasserschlauch einer Wasch- oder
Geschirrspülmaschine,
mit integrierter Wasserversorgung, 
Ventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter,
mit Montageschiene
Abdeckplatte aus Edelstahl.

2 St EP ........................ GP ............................

03.190 Einzelhaken
mit Befestigung-Rosette, 65 mm tief,
aus Polyamid, einschl. Befestigungsmaterial
Farbe weiß

Material ...................
Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................
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Dusche

03.200 Duschwanne
aus Sanitäracryl,
quadratisch, 100 x 100 x 5 cm.
Ablaufloch Ø 90 mm,
einschließlich Ablaufgarnitur.
Verchromter Ablaufdeckel,
Schlauch flexibel ca. 310-800 mm,
Höhe: 65 mm
mit Siphon.

1 St EP ........................ GP ............................

03.210 Duschwannenfuss
5-teilig 
für Stahl- und Acrylduschwannen 
von 80 x 75 cm bis 100 x 100 cm, 
5 höhenverstellbare Schraubfüße, 
ADS (Anti- Dreh- und Schallschutzsystem),
höhenverstellbar von
100 bis 185 mm, 
Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen.

1 St EP ........................ GP ............................

03.220 Wandanschlussbogen 1/2"
m.2 Rückflussverhind.verchromt.

2 St EP ........................ GP ............................

03.230 Universal-Unterputzkörper
für UP-Bade-/Brausebatterie u.Thermostate.

1 St EP ........................ GP ............................

03.240 Einhebel-Brausemischer
Keramikmischsystem
Temperaturbegrenzung einstellbar
Geräuschgruppe: I
Durchflussklasse: B
min. Betriebsdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss am Grundkörper.
Oberfläche verchromt.

1 St EP ........................ GP ............................
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03.250 Brausestange 
Länge über 90 bis 100 cm, 
aus Metall verchromt,
als runde Brausenstange,
für Brausenschlauch mit Konusmutter,
mit Handbrausenhalterung,
mit Brauseschlauch DN15, 
Länge 1,60 m.

1 St EP ........................ GP ............................

03.260 Handbrause,
DN15,
aus Kunststoff, verchromt, 
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I mit Prüfzeichen,
Durchflußklasse B (max. 0,42 l/s),
mit Strahlscheibenreinigungssystem,
umstellbar auf 3 Strahlarten.

1 St EP ........................ GP ............................

Küche

03.270 Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
Durchflussmenge:    13 l/min,
      gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper:    entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-)
DVGW,
  W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 50 mm
Steuerpatrone:
(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
(-) einstellbare Heißwassersperre
(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung
    bis ca. 6 l/min
Auslauf:       gegossen, schwenkbar ohne Anschlag
Ausladung:    224 mm
      verchromt

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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03.280 Vorregulierventil 1/2" mit Verlängerung und
Schubrosette, sowie Längenausgleichsstück.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.290 Doppelanschluss-Eckventil COMFORT
Eckventil mit integriertem Geräteventil zum
Anschluss von Haushaltsgeräten.
Lieferumfang:
-   Selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG)
-   Rückflussverhinderer (RV)
-   Zugfeste Konus-Quetschverschraubung
      mit Längenausgleich
-   Langer Schubschaft, Rosette Ø  = 54 mm
-   Fettkammeroberteil
-   Schlauchverschraubung
Einsatzbereich/technische Daten:
-   Durchflussklasse B (< 25 l/min)
-   Geräuschklasse I (Geöffneter Zustand)
Werkstoff:    Messing DIN EN

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

Hygienezubehör besorgt der Bauherr selbst.

03.300 Montage bauseits bereitgestellter Papierhandtuchspender

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

03.310 Montage bauseits bereitgestellter Seifenspender

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

03.320 Montage bauseits bereitgestellter
Desinfektionsmittelspender

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................
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03.330 Abfugen WC
Breite 500 - 550 mm mit dauerelastischem
Fugenmaterial, Farbe weiß

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.340 wie vor, jedoch Urinal

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

03.350 Frostsichere Außenarmatur mit automatischer
Entleerfunktion, DN 15 als Bausatz auch für
Rohbauinstallation mit nachträglicher
Längenanpassung nach Fertigstellung der Außenwand, alle
im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus
Rotguss, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit
EPDMSitzdichtung, incl. Rohrbelüftern und
Rückflussverhinderer gem. DIN 1988, Teil 4,
Schlauchanschlussverschraubung,
Verdrehschutzmanschette und Rohbau-Frostsicherung.
Mit verchromtem Steckschlüsseloberteil und
mehrfachverzahntem
Steckschlüssel zur Sicherung der Zapfstelle, mit
DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16,
Durchgangsgehäuse mit Außengewindeanschluss,
Schaftlänge 500 mm, stufenlos kürzbar um max. 220 mm.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

    Summe   03      Summe Einrichtungsgegenstände netto ...............................
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04 Wärmedämmung der Rohrleitungen

PVC-Isolierung

04.10 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Überlappungen vernieten.

Material ...................
Lohn ................... 8 m EP.......................... GP ............................

04.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 5 m EP.......................... GP ............................

04.30 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 18 m EP.......................... GP ............................

04.40 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 4 m EP.......................... GP ............................

04.50 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 5 m EP.......................... GP ............................
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04.60 Bogen aus Mineralwolle, Wärmedämmung einschl.
Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, vernieten.

Material ...................
Lohn ................... 13 St EP.......................... GP ............................

04.70 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 7 St EP.......................... GP ............................

04.80 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 19 St EP.......................... GP ............................

04.90 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

04.100 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................
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04.110 T-Sück aus Mineralwolle, Wärmedämmung einschl.
Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, vernieten.

Material ...................
Lohn ................... 7 St EP.......................... GP ............................

04.120 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 5 St EP.......................... GP ............................

04.130 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

04.140 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

04.150 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

Alufolien-Wärmedämmung
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04.160 Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie.

Material ...................
Lohn ................... 16 m EP.......................... GP ............................

04.170 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 9 m EP.......................... GP ............................

04.180 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 24 m EP.......................... GP ............................

04.190 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 m EP.......................... GP ............................

04.200 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 m EP.......................... GP ............................

04.210 Bogen aus Mineralwolle, Wärmedämmung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.
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Material ...................
Lohn ................... 26 St EP.......................... GP ............................

04.220 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 14 St EP.......................... GP ............................

04.230 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 15 St EP.......................... GP ............................

04.240 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

04.250 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

04.260 T-Stück aus Mineralwolle, Wärmedämmung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 15, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................
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04.270 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

04.280 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

04.290 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 30 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

04.300 Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 32, 
Dämmschichtdicke 40 mm,

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

04.310 Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Polyethylen-Schaum, als
Schlauch/Hülse, Dämmschichtdicke 4 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Wärmeleitfähigkeit
0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667.

Material ...................
Lohn ................... 11 m EP.......................... GP ............................

04.320 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 70.

Material ...................
Lohn ................... 12 m EP.......................... GP ............................
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04.330 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 100.

Material ...................
Lohn ................... 16 m EP.......................... GP ............................

    Summe   04      Summe Wärmedämmung der Rohrleitungen netto ...............................
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05 Schmutzwasserleitung mit Zubehör

Die Verlegerichtlinien der Hersteller sind einzuhalten
sowie die DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Kunststoff-PP-Abwasserrohre
Schalloptimiertes Abwasserstecksystem für
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach
DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 -100.
Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden
verlegt innerhalb der Gebäudestruktur in Anlehnung an
DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen.
Die Rohre mit angeformten Muffen und werkseitig
vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen
aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer
Längenausdehnung.
Die Formstücke mit angeformten Muffen und werkseitig
vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP,
mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller
Einsteck-tiefenkontrolle.
Mit einem Installationsschallpegel LIN = 24 dB(A) im
schutzbedürftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109 bei
folgenden Einbaubedingungen:
- Vorwandinstallation
- vor massiver Trennwand mit 180 kg/m²
- mit handelsüblicher
- WC-Spülung (2,0 l/s)
Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen
oder mit Doppelmuffen.
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.
Die Verbindung erfolgt durch angeformte Muffen.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

05.10 Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 50, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

Material ...................
Lohn ................... 8 m EP.......................... GP ............................

05.20 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 75.

Material ...................
Lohn ................... 7 m EP.......................... GP ............................
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05.30 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 110

Material ...................
Lohn ................... 12 m EP.......................... GP ............................

05.40 Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

05.50 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

05.60 Leistung wie vor beschrieben, jedoch  DN/OD 110.

Material ...................
Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................

05.70 Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad
C), DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 18 St EP.......................... GP ............................

05.80 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 75

Material ...................
Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................

05.90 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110.

Material ...................
Lohn ................... 5 St EP.......................... GP ............................
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05.100 Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

05.110 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

05.120 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110.

Material ...................
Lohn ................... 5 St EP.......................... GP ............................

05.130 Leistung wie vor beschrieben, jedoch 87°, DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.140 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.150 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.160 Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 75, 2. DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

Alle Einzelbeträge netto in EUR 15.01.2024 - Seite 42



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 11 Sanitärinstallationsarbeiten
LeistungsbeschreibungPos.-Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.170 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110, 2. DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.180 Doppelmuffe, mit zwei Lippendichtungen, mit
Zulassungsbescheid, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 50.

Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

05.190 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.200 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.210 Sifon-Anschlussbogen einschl. Dichtung, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 50, 2. DN/OD 50, inkl. Schutzdeckel.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.220 Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rechteckig,
für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 75.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.230 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN/OD 110.
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Material ...................
Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

05.240 Rohrbelüfter-Station
bestehend aus:
Rohrbelüfter DN 70 - 100
-   bauaufsichtlich zugelassen
Einbauschrank
-   aus feuerverzinktem Stahlblech
-   mit Perforierung für unterschiedliche
Rohrdurchmesser
-   4 Einstellschrauben für Belüftungsabstand
Frontabdeckung
-   wahlweise aus Kunststoff
-   dauerhaft stabile Befestigung mit Magneten
-   tiefenverstellbar von 10 - 70 mm
Der Rohrbelüfter und die Frontabdeckung werden erst bei
der Fertigmontage montiert.
Für die Rohbauphase wird eine Bauschutzabdeckung
geliefert. Einschließlich Befestigungsmaterial.

Material ...................
Lohn ................... 1 St EP.......................... GP ............................

05.250 Anschluss an Grundleitung
Leitungsendstücke, Entfernen u. säubern der Muffen u.
Anpassen der neuen Leitung, einschließlich Anschluss-
ringe bzw. Übergangsdichtung

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

05.260 Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl,
mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen
entsprechend DIN 4109, Länge Aufhängung bis 0,5 m,
Befestigung gelenkig, mit Gewindestäben, mit Schrauben,
an Montageschienen, DN 50.

Material ...................
Lohn ................... 10 St EP.......................... GP ............................

05.270 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 70.

Material ...................
Lohn ................... 9 St EP.......................... GP ............................
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05.280 Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 100.

Material ...................
Lohn ................... 15 St EP.......................... GP ............................

05.290 C-Profilschiene (Ankerschiene), aus verzinktem Stahl,
für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung,
Profilbreite 50 mm, der rechnerische Nachweis der
Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.

Material ...................
Lohn ................... 10 kg EP.......................... GP ............................

05.300 Stützkonstruktion für Leitungen der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA), aus verzinktem Stahl, einschl.
Decken-/Mauerwerksbefestigung, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen.

Material ...................
Lohn ................... 8 kg EP.......................... GP ............................

05.310 Aufhängekonstruktion für Leitungen der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA), aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmender Zwischenlage, einschl.
Decken-/Mauerwerksbefestigung, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen, einschl.
statischem Nachweis.

Material ...................
Lohn ................... 12 kg EP.......................... GP ............................

SW-Rohre aus PVC-HT-Rohren (SW-Entlüftung)

05.320 PVC-HT-Abflußrohre DN 100
als Rohr mit einer Muffe, aus Polypropylen, einschl.
Dichtungselement, heißwasserbeständig, Farbe
mittelgrau, Paßstücke bis 2 m Länge, mit druckfester
Steckmuffen-verbindung und Verlegung nach Angabe des
Herstellers einschließlich Rohrbefestigungen.

Material ...................
Lohn ................... 6 m EP.......................... GP ............................
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05.330 Passrohre bis 250 mm Länge, DN 100

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

05.340 Bogen von 15 - 87°,  DN 100
in allen üblichen Gradzahlen

Material ...................
Lohn ................... 3 St EP.......................... GP ............................

    Summe   05      Summe Schmutzwasserleitung mit Zubehör netto ...............................
    

Alle Einzelbeträge netto in EUR 15.01.2024 - Seite 46



UWE FISCHBACH | FREIER ARCHITEKT | Höhenweg 1 | 88454 Hochdorf | +49 173 5848438 | co@fi-h.de 

Leistungsverzeichnis   3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude  3212 - AZVU Aufstockung Betriebsgebäude

    3212 - 11 Sanitärinstallationsarbeiten
Pos.-Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Revisionsunterlagen/Sonstiges

06.10 Revisionsunterlagen
Vom Auftragnehmer sind folgende Revisionsunterlagen
zu erstellen und zur Abnahme mit einzureichen:

- Abnahmeprotokoll, Prüfprotokoll,
Messprotokolle2-fach
- Aufmaßzusammenstellung          2-fach
- Anlagenbeschreibung                   2-fach
- Bedienungsanweisung                 2-fach
- Wartungsanweisung                    2-fach
- Ersatzteilliste, Bezugsquellenhinweise       2-fach

- Bestandspläne nach dem tatsächlichen
  Stand, best.              2 Satz Pausen farbig
   1 x Datensatz auf CD-Rom
  aus Grundrißplänen und Schemen
- Schalt- und Funktionspläne    2 Satz Schwarzpausen
                            1 Satz pausfähig

Die Unterlagen sind jeweils in genau bezeichneten
Ordnern zusammenzufassen.
pauschal

1 St EP ........................ GP ............................

06.20 Einweisung des Bedienungspersonals
in die ordnungsgemäße Bedienung der sanitärtechnischen
Anlage. Erstellen eines Einweisungsprotokolls.

1 St EP ........................ GP ............................

06.30 Erstellen und Übergabe einer Kabelliste sowie
Geräteliste einschl. Grundrissplan mit Eintragung
sämtl. für die Sanitär- installation benötigten Geräte
und  Elektro-Anschlüsse, mit Leistungsangaben der
Geräte und Bauteile, einschl. Eintragung im
Grundrissplan. Übergabe an das Planungsbüro.

1 psch GP ............................

06.40 Koordination und Ausführungsvorgaben
Für die Erstellung der Montageunterlagen, anhand
vorliegender Ausführungsplanung sind alle Teilbereiche
mit sämtlichen davon betroffenen Gewerken
MSR-Raumlufttechnik - Sanitär - Elektro etc. zu
koordinieren, wie z.B. die Weitergabe der tatsächlichen
Leistungsdaten, Absprache von Montageterminen,
Festlegen der Einbausituation von Fühlern,
Trassenfeinabstimmung usw.
Falls erforderlich, sind auf Verlangen des Bauherrn je
ein Satz Montagepläne an die anderen Gewerkefirmen zu
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übergeben.
Hierfür hat der Auftragnehmer mit einem
weisungsbefugten Vertreter an den turnusmäßigen
Koordinationsgesprächen
teilzunehmen.

Bei Fabrikationsänderung hinsichtlich Größen, Gewichte,
Schallwerte etc. seitens des AN gegenüber der vom
Planer für die Ausführungsplanung eingesetzten
Fabrikate und Typen hat der AN eigenverantwortlich die
erforderlichen Umplanungen in Abstimmung mit allen
Gewerken vorzunehmen.
 1 psch GP ............................

06.50 Schnittstelle mit Gewerk Elektro + Sanitärgewerk
Koordination mit dem Gewerk MSR bestehend aus
folgenden Maßnahmen:
-   Abfrage/Angabe aller benötigten und erforderlichen
   technischen Vorgaben
-   Rückfrage aller erforderlichen MSR-Maßnahmen
-   kontinuierliche Kommunikation bezüglich der jeweils
   benötigten Angaben
-   Beihilfe bei der Funktionsprüfung
-   Beihilfe bei der Abnahme
-   Terminkoordination
-   Teilnahme an Baubesprechungen

Einschließlich aller erforderlichen Klein- und Neben-
materialien,sowie aller Meßgeräte

1 psch GP ............................

06.60 Dokumentation
sämtl. dem Brandschutz betreffenden Anlagenteile und
Brandschutzdurchführungen (Vermörtelung von Brand-
schutzdurchführungen,Brandschutzverkleidungen usw.).
Erstellen eines separaten Ordners (1-fach) mit sämtl.
Zulassungsbescheinigungen/Bauartzulassungen einschl.
1 Satz Grundrisspläne mit Bezeichnung und Lage der
Anlagenteile sowie einer Fotodokumentation.

1 psch GP ............................

06.70 Anlagenschema Sanitär-Anlagen als Farbplott
   - hinter Folie (laminiert) -
Größe:    A 1, Montage im Technikraum
   einschl. Befestigungsmaterial
   pauschal

1 St EP ........................ GP ............................
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06.80 Anklemmarbeiten
Einführen, Absetzen, Abisolieren und  Anklemmen (inkl.
Kabelmarker) der bauseits verlegten Elektroleitungen an
die
vor beschriebenen Geräte/Anlage.
Eine Überprüfung der bauseits verlegten
Elektroleitungen hat
von der Lieferfirma der Anlage zu erfolgen.

1 psch GP ............................

    Summe   06      Summe Revisionsunterlagen/Sonstiges netto ...............................
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07 Arbeiten auf Zeitnachweis

Für Stundenlohnarbeiten gelten Nr. 5 und Nr. 18 EVM (B)
ZVB/E sowie Nr. 13 EVM (L) ZVB.
Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösung,
  Wegegelder, Wegzeitentschädigung,
Fahrtkostenerstattung)
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteil
- Gewinn
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom
Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-,
Sonntags-, Feiertags-und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der
tatsächlich angefallenen tariflichen Mehrkosten
zuzüglich dem Betrag zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung vergütet. Bei Mehrarbeit (Überstunden) werden
zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Der Bieter versichert, dass die angebotenen
Stundenlohn-
verrechnungssätze, sowie die angebotenen Stoffpreise
etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.
Arbeiten auf Zeitnachweis sind nur im Benehmen mit der
Bauleitung auszuführen. Sie umfassen diejenigen
Arbeiten,
welche im Leistungsverzeichnis nicht erfaßt sind
(außer- vertragliche Leistungen).
Die anfallenden Rapportzettel sind innerhalb von 3
Arbeitstagen der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.

07.10 Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

4 h EP ........................ GP ............................

07.20 Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

4 h EP ........................ GP ............................
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07.30 Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

2 h EP ........................ GP ............................

07.40 Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung 0,25 bis 1 kW.

1 h EP ........................ GP ............................

    Summe   07      Summe Arbeiten auf Zeitnachweis netto ...............................
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Sanitärinstallationsarbeiten    3212 - 11
  Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

   01 Armaturen und Apparate ..............................5

   02 Rohrleitungen mit Zubehör ..............................9

   03 Einrichtungsgegenstände ..............................24

   04 Wärmedämmung der Rohrleitungen ..............................33

   05 Schmutzwasserleitung mit Zubehör ..............................40

   06 Revisionsunterlagen/Sonstiges ..............................47

   07 Arbeiten auf Zeitnachweis ..............................50

    Summe 11 Sanitärinstallationsarbeiten

Angebotssumme netto EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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